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Jeder Ausgang (OUT) der Netzwerk-
karte geht auf den Eingang (IN)
der nachsten Netzwerkkarte.

Es sind keine Stiche oder
Sternverkabelungen erlaubt!

Die Befestigung der Netzwerk-
karte erfolgt mit zwei Schrauben
oben und zwei Plastikbolzen
unten (dem Beipack der
Netzwerkkarte beigelegt).

Die Montage der Netzwerkkarte
darf nur bei spannungsfreier Zent-
rale erfolgen!

Der Montageort ist bei allen
Zentralentypen identisch.
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